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SCHEMA ROZMISTENI RESENEHO UZEMI NA VYKRESE
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K.0. LISKOVEC

K.0. KOVAROVA U NEPEDICE
7

K.0. usCov
K.0. DOLNI CEPI
K.0. HORNI CEPI
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PROVOZOVANE TRANSFORMACNI STANICE 22/0,4 kV
WAY.
PO?ADOVE NAZEV TS VIASTNIK TP TS | INSTALOVATELNY | KATASTR. GZEM
iSLO VKON
1 DOLNI CEPI E-ON (R dvousloupova 250 KVA Dolnf Cepi
2 DOLNI CEPI — CIHELNA E-ON CR dvousloupovd 400 kVA Ujeov
3 DOLNI CEPI - VLEK cizi jednosloupova 160 kVA Dolni Cepi
4 HORNI CEPI E-ON (R dvousloupova 400 kVA Hornf Cepi
5 KOVAROVA OBEC E-ON CR jednosloupovd 160 kVA Kovatova
6 LISKOVEC E-ON (R jednosloupovd 160 kVA |Liskovec u Nedv.
7 LISKOVEC — HIRS. CHATY E-ON CR pfihradovd ZeleznG | 250 KVA Kovarova
8 UJCOV — DRUZSTVO 1 cizi dvousloupovd 400 kVA Ujtov
9 WEOV - DRUZSTVO 2 cizf dvousloupova 400 KVA Ujov
> ptihradovd .
10 UJEOV — DREVO ciz pozinkovang 400 KVA Ujeov
1 UJCOV — KASANY E-ON (R dvousloupovd 250 kVA Ujtov
12 UJtov - OBEC 1 E-ON (R dvousloupova 250 kVA Ujtov
13 WJCOV — RYBARNA cizi dvousloupovd 250 kVA Ujov
14 UIEOV = U PAVELKU E-ON (R dvousloupovd 250 kVA Ujtov

grafické znGzoméni | HRANICE A KORIDORY

900000000000~ | RANICE RESENEHO OZEMI

4444422 HRANICE ZASTAVENEHO OZEMI K 15.4.2007
pooececececeece | HRANICE KATASTRALNICH OZEMI

HRANICE ZASTAVITELNYCH PLOCH

HRANICE PRESTAVBOVYCH PLOCH

HRANICE OSTATNICH PLOCH SE ZMENOU V OZEMI
HRANICE PLOCHY OZEMNI REZERVY

B

grafické zndzoméni

OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

stabiliz.| zmén | rezerv

ochranné pasmo vedni VN, VVN

< bezpe&nostn pdsmo VTL plynovodu a RS

L

“ OP anody protikorozni ochrany VTL plynovodu

grafické zndzoméni | ENERGETIKA A TELEKOMUNIKACE

—_

stavajfct vzdusné vedent VVN 110 kV

stavajict vzdusné vedent VN 22 kV

stavajict trafostanice

stavajici STL plynovod

navrzeny STL plynovod

STL plynovod navrzeny na zrueni

stavajict VIL plynovod

stavajfel regulagnt stanice plynu VTL/STL

stavajicT stanice katodové ochrany

stavajict ddlkovy telekomunikaéni kabel

RR trasa stévajict

RRs smér vojenské sprévy

UZEMNI PLAN UJCOV - ODUVODNENI
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